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 Aufgabenstellung 

Die Stadt Tettnang beabsichtigt im Bereich nördlich der Jahnstraße im Bereich „Jahn-
straße Nord“ eine Wohnbebauung zu realisieren. 

Die Bebauungsplanfläche beträgt ca. 5,6 ha. Die RSI Rapp + Schmid Infrastrukturpla-
nung GmbH wurde mit der Entwässerungskonzeption des Plangebiets beauftragt. 

 Grundlagen 

Grundlage der Entwässerungskonzeption bildet der Entwurf zum Bebauungsplan 
„Jahnstraße Nord“ der Kienzle Vögele Blasberg GmbH, Friedrichshafen und die Bau-
grunderkundungen der KSW Beratende Ingenieure und Geologen, Ravensburg, sowie 
die Vermessungsgrundlagen des Vermessungsbüros Kettnaker, Meckenbeuren. 

 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Jahnstraße bis zum Abhang zum Rams-
bachtobel. Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

 Baugrund 

 Altlasten 

Im zentralen Plangebiet befindet sich ein Altlaststandort mit Müll- und Bauschuttver-
füllungen. Am westlichen Gebietsrand sind Auffüllungen mit steilen Hangschüttungen 
erfolgt. 

Die Flächen wurden durch Baugrundaufschlüsse eingegrenzt und die Auffüllmateria-
lien und Qualitäten bestimmt. 

 Schadstoffe 

Die Baugrunderkundung ergab Belastungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
(Hopfen, Intensivobst) in den obersten 90 cm auf dem Großteil des Plangebiets. 

 Baugrund  

Außerhalb der Deponie und der Auffüllbereiche liegen unterhalb einer 1,5 bis 3,5 m 
mächtigen bindigen Deckschicht gut sickerfähige Kiese vor. Grundwasser wurde in 
den oberen 6 m nicht angetroffen. 
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 Entwässerungskonzept 

 Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser wird über Freispiegelkanäle den öffentlichen Misch-
wasserkanälen zugeführt. 

Die Kanäle befinden sich in den öffentlichen oder privaten Straßenflächen. 

Die Bauflächen der bisherigen Flurstücke 551 und 551/2 sollen unabhängig von den 
restlichen Flächen erschlossen werden. 

Dies bedeutet, dass die Entwässerung der Untergeschosse der Flächen WA1 und WA3 
teilweise mit Pumpen erfolgen muss. 

 Oberflächenwasser 

Die kiesigen Bodenschichten unterhalb der bindigen Deckschichten lassen eine Versi-
ckerung des Oberflächenwassers im Plangebiet zu. Grundwasser wurde nicht angetrof-
fen, so dass sich hieraus keine Einschränkungen ergeben. Sämtliches anfallendes 
Oberflächenwasser wird vorgereinigt, bevor eine Versickerung in den Untergrund er-
folgt. 

 Gebäude  

Das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen wird über extensive Dachbegrü-
nungen (12 cm) vorgereinigt. 

Die Sammel- und Fallrohre werden aus Materialien geplant, welche keine Schwerme-
talle abgeben. Das anfallende Niederschlagswasser wird in unterirdische Rigolenkör-
per in den Gebäudebaugruben eingeleitet und im kiesigen Untergrund versickert. Der 
Baugrubenraum wird mit Kies verfüllt und es ist darauf zu achten, dass eine gute Ver-
bindung zum anstehenden Kies verbleibt. 

 Tiefgarage 

Die Oberflächen auf der Tiefgarage können mit unterschiedlichen Materialien befes-
tigt werden. Alle Oberflächenwässer, welche nicht breitflächig versickern, sind über 
entsprechende Neigungen der Flächen über Grünflächen (belebte Oberbodenschich-
ten mit 30 cm) auf die Tiefgaragendecke zu versickern. Das vorgereinigte Nieder-
schlagswasser wird auf den Tiefgaragendecken nach außen in den Baugrubenraum 
versickert. 

Die Tiefgaragensohlen sind auf diesen Umstand hin zu planen. 

Der Bebauungsplan sieht keine Angaben zur Größenausdehnung der Tiefgaragen auf 
den Baufeldern vor. 
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Bei der Planung der Tiefgaragen sind die Versickerungsflächen einzuplanen. Es kön-
nen sich in folgenden Bereichen problematische Schnittstellen ergeben: 

• Versickerungen direkt an der Deponie sind nicht zulässig 
• Versickerungen angrenzend an bestehende Bebauungen  
• Versickerungen angrenzend an öffentliche Straßen 

Sollten Tiefgaragen direkt an öffentliche Straßen anschließen, wären der Baugruben-
raum und somit auch der Versickerungsbereich mit den Rigolen im öffentlichen Stra-
ßenraum unterzubringen. 

 Verkehrsflächen  

Die später öffentlichen Verkehrsflächen sollen über zwei zentrale Sickermulden mit ei-
ner belebten Oberbodenschicht versickert werden. 

 Bauflächen WA1 und WA2 

Die Teile der Bauflächen WA1, WA2 und der Privatstraßen, welche sich im Bereich der 
Auffüllflächen befinden, werden über eine zentrale Filtermulde vorgereinigt und über 
ein Drainagesystem Sickerrigolen unter der Privatstraße zugeleitet. Eine Trennung von 
Vorreinigung und Versickerung wird erforderlich, da die Auffüllung unterhalb der Fil-
termulde zur Versickerung nicht geeignet ist. 

 Bestehende Straßenflächen Jahnstraße und Straßenfläche vor WHS20 und WHS 
20/1 

Diese Verkehrsflächen werden auch nach dem Umbau in den vorhandenen Misch-
wasserkanal entwässert. 

 Starkregenbetrachtung 

 Außeneinzugsgebiete 

Zuflüsse bei Starkregen aus Außeneinzugsgebieten existieren nicht. 

 Gebietsentwässerung 

Soweit möglich, werden Speicherräume (40-60 mm) über Speichermatten direkt auf 
den Gründachflächen vorgesehen. 

Die geplanten Mulden-Rigolensysteme werden auf einen 30-jährlichen Starkregen be-
messen, ebenso die offenen Sickermulden. 

Darüberhinausgehende Notüberläufe erfolgen in den Ramsbach bzw. die Hanglagen 
im Norden des Plangebiets.  
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 Schlussbetrachtung 

Die Entwässerung der Projektfläche ist im Trennsystem vorgesehen. 

Eine Entwässerung über die vorhandenen Mischwasserkanäle erfolgt nur im Bereich 
der bestehenden Kanäle der Jahnstraße. Das anfallende Oberflächenwasser kann 
aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes versickert werden. 

Zu beachten sind hierbei die Belastungen der oberen Bodenschichten und die zent-
rale Deponierfläche bzw. die Auffüllungen am westlichen Gebietsrand. 

Die Regenwasserkonzeption sieht eine Vorreinigung und Versickerung der anfallen-
den Regenwässer direkt in den einzelnen Bauquartieren vor. Durch die unterirdi-
schen Versickerungsanlagen ist eine nachträgliche negative Beeinträchtigung der An-
lagen auf den Privatflächen nicht gegeben. Die Wässer der Verkehrsflächen werden in 
zentralen Sickermulden versickert. 

Zu beachten sind die Einschränkungen durch die Deponie im zentralen Bereich und 
eventuelle Überschneidungen bei den Sickerrigolen zu den öffentlichen Straßen. Die 
Realisierung der öffentlichen Erschließungsanlagen und der Tiefgaragen kann nur ge-
meinsam erfolgen, sofern sich die öffentlichen Anlagen und die Versickerungen in 
den Baugruben der Tiefgaragen überschneiden. 

Die Konzeption der Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist auch bei der Bauab-
schnittsbildung der Bebauung der Gebäude zu beachten. 

Die Entwässerungskonzeption ist eng verknüpft mit der Bodenverwertungskonzep-
tion und der Deponieproblematik. 

Alle Bereiche müssen in den weiteren Planungsschritten gemeinsam weiterentwickelt 
werden. 

 
 

Ummendorf, 13.04.2021 Tettnang,  

Erstellt: Anerkannt: 
 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Rapp Bauherr 
(Geschäftsführung)  
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SB 1100

Anfang zugemauert

SB 1100
Anfang zugemauert
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SPB 400
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genauer Verlauf nicht bekannt
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genauer Verlauf nicht bekannt
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M1.202
DH 462,156
SH 459,753

M1.203
DH 460,882
SH 458,703

M1.209
DH 456,501
SH 452,377

M1.210
DH 453,355
SH 449,24

M1.211
DH 451,588
SH 447,32

M1.179
DH 463,917
SH 462,135

M1.180
DH 464,138
SH 462,04

M1.181
DH 463,98
SH 461,657

M1.200
DH 463,645
SH 462,111

M1.201
DH 462,673
SH 461,127

M1.132
DH 461,311
SH 457,766

M1.133
DH 459,985
SH 457,177

M1.134
DH 459,313
SH 456,676

M1.140
DH 459,808
SH 457,076

M1.141
DH 458,686
SH 455,637

M3.510
DH 465,21
SH 462,95

SE1: 462,992  
SE2: 462,992  
SE3: 462,971

M1.565
DH 464,394
SH 462,242

M1.566
DH 464,127
SH 461,184

M1.567
DH 463,869
SH 460,719

M1.568
DH 463,801
SH 460,401

M1.569
DH 463,83
SH 459,69

M1.570
DH 463,371
SH 459,261

M1.575
DH 463,07
SH 459,21

M1.576
DH 462,946
SH 458,896

M1.577
DH 461,984
SH 458,274

M1.578
DH 460,176
SH 457,466

M1.268
DH 457,638
SH 454,713

M1.269
DH 458,531
SH 454,548

M1.271
DH 459,457
SH 453,669

M1.271A
DH 452,674
SH 448,689

M1.273
DH 446,86
SH 443,337

M1.274
DH 443,137
SH 440,55

M1.153
DH 459,613
SH 456,741

M1.246
DH 459,216
SH 455,613

M1.247
DH 457,581
SH 454,771

M1.249
DH 453,652
SH 451,184

M1.250
DH 452,515
SH 450,495

M1.251
DH 451,012
SH 450,034

M1.252
DH 449,646
SH 445,989

M1.253
DH 449,517
SH 445,209

M1.254
DH 446,095
SH 443,506

M1.555
DH 464,823
SH 461,803

M1.556
DH 464,986
SH 461,186

M1.558
DH 464,927
SH 461,177

M1.559
DH 464,79
SH 460,96

M1.560
DH 464,544
SH 460,544

HA7172
DH 458,343
SH 455,764

Deckel

M1.125
DH 460,297
SH 457,821

Sohle

M1.135
DH 459,159
SH 456,356

Sohle

M1.142
DH 457,968
SH 455,072

Sohle

M1.154
DH 458,321
SH 455,646

Sohle

M1.155
DH 457,862
SH 455,232

Sohle

M1.158
DH 457,657
SH 454,759

Sohle

M1.208
DH 457,894
SH 453,778

Sohle

M1.580
DH 459,792
SH 457,982

Sohle

M1.581
DH 459,232
SH 457,046

Sohle

M1.582
DH 458,912
SH 456,762

Sohle

M1.584
DH 457,818
SH 455,909

Sohle

M1.585
DH 458,038
SH 455,586

Sohle 
Zulauf Milchleitung 
von Siggenweiler

MU4
DH 459,372
SH 457,322

Muldeneinlauf

M1-4.1
DH 460,432
SH 456,992

M1-4
DH 459,472
SH 456,132

M1-3
DH 459,182
SH 455,252

MU2
DH 457,992
SH 456,182

M1-2
DH 458,522
SH 454,552

M1.142a
Alter Ablauf M1.142

M1-1
DH 458,092
SH 454,142

M1-2.1
DH 458,092

M1.135a
Alter Ablauf M1.135

zugemauert

MU3
überdeckt, Lage geschätzt!

R111.26
SH 455,552

Auslauf Bach

R111.22
DH 459,192
SH 456,922

R111.25
DH 457,762
SH 455,792
SH Ablauf > 
SH Zulauf!

R111.23
DH 457,512
SH 456,562

R111.24
DH 457,062

SH nicht messbar

M105.01HR01
DH 462,703
SH 460,473
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Übersicht

Schmutzwasserleitung Planung

Regenwasserleitung Planung

Legende:

Sickerfläche Straßenflächen

Rigolenversickerung nach Vorreinigung über belebte Bodenschicht

Vorreinigungsfläche Straßenflächen / Gebäude

Grünfläche als Vorreinigung

Versickerung nicht zulässig (oberstromig zur Altablagerung)

464,0 geplante Straßenhöhe / Geländehöhe

Umriss Auffüllung ehemalige Kiesgrube

Umriss Auffüllung Geländeanhebung westlich



Sicker- und
Speicherrigole

Sickerkies

Kies

Wohnhaus

Tiefgarage

±02.5% 2.5% +9+6

EV2 = 45 MPa
mind. 2.5%

-6-3
EV2 = 120 MPa

-5

Sicker- und
Speicherrigole

Sickerkies

Regelquerschnitt Fahrbahn

Regen-
wasserRegen-

wasser
privat

Schmutz-
wasser

Regen-
wasser
privat

Kabel

öffentlicher Straßenraum

2.5%

Kies

Tiefgarage

Sickerkies
Unterboden 20cm
Oberboden 30cm
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Filtervlies
Dränelement 25mm
Trenn- Schutz- und Speichervlies

Extensivsubstrat 12cm
Stauden und / oder Sedum Sprossen

Flachdach-Isolierung

Sickerkies
Unterboden 20cm
Oberboden 30cm

12 cm Gründach zur Vorreinigung
Oberflächenwasser

Regenrinne ( schwermetallfrei)

Pflasterbelag mit Ent-
wässerung in Grünzone

Sicker- und
Speicherrigole

Sickerkies

Kies

Wohnhaus

Tiefgarage

Regelquerschnitt Entwässerung

SCH 8

 0.30 (462.72)

Oberboden, Schluff, sandig, kiesig, humos,
durchwurzelt, dunkelbraun, sehr locker gelagert,
feucht

Mu

 0.90 (462.12)

Terrassenkies, Verwitterungszone, Kies, schwach
schluffig, schwach sandig, durchwurzelt,
braun - ockerbraun, rostfleckig, locker gelagert,
feucht

 1.10 (461.92)

Terrassenkies, verwittert, Kies, schluffig,
sandig, graubraun, rostfleckig, locker gelagert,
feucht

 2.50 (460.52)

Terrassensand, Sand, schwach kiesig, graubraun,
mitteldicht gelagert, schwach feucht

 2.80 (460.22)

Terrassensand, Feinsand, mittelsandig, Grobsand
- wechsellagernd, feingeschichtet, beige,
mitteldicht gelagert, schwach feucht

 5.10 (457.92)

Terrassenkies, Kies, steinig, schwach sandig,
graubraun, dicht gelagert, feucht

kein Weiterkommen, dichte Lagerung, k.W.a.
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